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 INTRODUCCIÓN 
La pérdida constante de recursos naturales es uno de los mayores problemas que  se 
enfrenta en la actualidad, entre los más importantes tenemos al agua ya que es vital para 
mantener la vida. Sin embargo con el crecimiento poblacional, la demanda diaria de este 
recurso y la contaminación que ha incrementado de forma acelerada, son factores que han 
alterado la calidad de la misma a tal punto, que cada vez para más personas se vuelve difícil 
el acceso a este recurso en grandes cantidades y en buenas condiciones para el consumo 
humano.  
 
En la ciudad de Riobamba en la parroquia de Yaruquíes se encuentra ubicado el barrio San 
Vicente Ferrer, lugar donde se realizó la investigación. 
 
La falta de tratamiento en el agua que consume el barrio San Vicente, hacen que sea 
necesario, realizar un análisis del agua y elaborar el Diseño de una Planta Potabilizadora de 
Agua, a fin de corregir las falencias actuales como la presencia de dureza, nitritos y 
fosfatos, los mismos que se encuentran en valores elevados. 
 
El presente trabajo de investigación con la ayuda de la JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA DEL BARRIO SAN VICENTE FERRER,  pretende tener el Diseño de la Planta 
Potabilizadora, con una proyección de 20 años, la misma que permita cumplir con los 









El agua es una sustancia que posee un conjunto de propiedades que la hacen única, por lo 
que es necesario conservar este recurso no renovable dándole el adecuando tratamiento a 
fin de cumplir con los requisitos físico- químicos y microbiológicos que se exige en la 
Norma para Agua Potable INEN 1108. 
 
La demanda del líquido vital se incrementa permanentemente para satisfacer las 
necesidades del ser humano, razón por la cual se debe disponer de fuentes de agua pura, 
pero generalmente en las fuentes hídricas disponibles generan agua con diferentes tipos de 
impurezas así como materia orgánica e inorgánica  como es en el caso de sistema de agua 
potable actual del barrio San Vicente que se encuentran parámetros fuera de norma como 
son los nitritos, fosfatos además de que el agua presenta una dureza elevada, y lo más 
urgente a controlar es la presencia de  Coliformes totales y Coliformes fecales; siendo por 
esto necesario realizar un tratamiento de potabilización que permita disminuir al mínimo 
estos valores. 
 
Esto amerita que el análisis del agua se lo haga de una manera periódica y ordenada, 
determinando así el grado de calidad de la misma.  
 
Por todo lo anteriormente mencionado y considerando que la Junta Administradora de 
Agua Potable del Barrio San Vicente tiene la responsabilidad de distribuir a la población 
agua segura para su consumo, se presenta la necesidad de realizar el presente trabajo para 
comprender la importancia que tienen la potabilización y el análisis de agua destinada al 
consumo público, para evitar enfermedades y daños de diferente tipo en sus beneficiarios y 
en el medio ambiente, garantizando de esta manera que mediante la implementación de una 
planta potabilizadora y la optimización de los procesos de purificación de la misma, se 
proveerá a los habitantes del barrio San Vicente de Yaruquíes,  agua  de consumo humano 
que cumpla con los requisitos especificados por la normas INEN correspondientes. 
 
El Diseño de la Planta Potabilizadora en el Barrio San Vicente Ferrer, comenzará con la 
caracterización físico- químico y microbiológico, tomando una muestra en las vertientes 
correspondientes así como en un domicilio, hasta la detección de los fallos del sistema y 











































EL Barrio San Vicente se encuentra ubicado al Sureste de la Provincia de Chimborazo, en 
el Cantón Riobamba, perteneciente a la parroquia de Yaruquíes. 
 
Los habitantes de este barrio consumían por más de cuarenta años el agua de una vertiente 
de nombre Agua Santa que se encuentra ubicada en la Comunidad de Gatazo, debido a que 
el caudal de esta vertiente se iba agotando de a poco, en el año 2005 se inicia un proyecto 
para traer agua, de una vertiente aledaña llamada Armenia ubicada a 6Km del barrio, la 
misma que se la trae por medio de tubería PVC, hasta llegar al tanque de almacenamiento 
para su posterior distribución. 
 
A lo largo de este tiempo las directivas han venido actuando de forma empírica, en cuanto 
al consumo del agua, es decir sin ningún tipo de tratamiento, solo se confió en un análisis  
organoléptico de las personas que en ese entonces estaban al frente del directorio. 
 
Actualmente la administración de este recurso natural está a cargo de la Junta 
Administradora de Agua Potable del Barrio San Vicente de Yaruquíes, la misma que está 
precedida por el Sr. Marcelo Caiza, quien planteo esta necesidad de empezar con el estudio 
para la potabilización del agua, con mira a implementarla en un futuro, teniendo el respaldo 
















OBJETIVO GENERAL  
 
 Diseñar una Planta potabilizadora de agua en el Barrio San Vicente Ferrer de la 
parroquia de  Yaruquíes del cantón Riobamba”  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Monitorear la vertientes de abastecimiento/ líneas de distribución para el barrio San 
Vicente Ferrer  
 
 Caracterizar el estado actual de agua que se consume en este barrio, mediante un 
proceso físico-química y microbiológico  
 
 Plantear alternativas para el tratamiento del agua existente, en base a la 
caracterización realizada 
 
 Determinar las variables a utilizarse en el diseño de la planta de tratamiento 
 




















1. Marco Teórico 
1.1. Agua 
 
Según la química inorgánica del agua es el nombre común que se aplica al estado líquido 
del compuesto hidrogeno y oxígeno, eta consiste en dos volúmenes de hidrogeno y uno de 
oxigeno unidos por enlaces covalentes polares que forman entre sí un ángulo de 105°, tal 
como se expresa en la fórmula actual H2O. 
 
Según la bioquímica, el agua tiene una importancia esencial en biología, porque es el medio 
en el cual se realizan procesos vitales, todos los organismos vivientes contienen el 50 al 
90% de agua de la masa total de todos los microorganismos vivos, también el cuerpo 
humano está constituido por agua.   
Entre sus propiedades tenemos:  
 A temperatura ordinaria es un líquido insípido, inodoro e incoloro. 
 El agua puede encontrarse en la naturaleza e tres estados, sólido, líquido y vapor, 
pudiendo existir en un momento dado en equilibrio entre sus tres formas. 
 A condiciones normales de presión y temperatura el punto de congelación de  agua 
es de 0°C y su punto de ebullición de 100°C. 
 La estructura molecular del agua es un dipolo; su constante dieléctrica es muy alta, 
por lo que tiene la propiedad de disolver cualquier sustancia aunque sea en 
cantidades extremadamente pequeñas.   
 Aproximadamente 97% del agua del planeta es agua salina, en mares y océanos; 
apenas 3% del agua total es agua dulce (no salina) y de esa cantidad un poco más de 
dos terceras partes se encuentra congelada en los glaciares y casquetes helados en 
los polos y altas montañas.  
1.2. Tipos de Agua 
 
Según la cantidad y tipos de sales minerales presentes en las aguas, estas pueden ser:  




Aguas Duras.-  Son aquellas que poseen importante presencia de compuestos de calcio y 
magnesio, poco solubles principales responsables de la formación de depósitos e 
incrustaciones. 
 
Aguas Blandas.- Su composición principal está dada por sales minerales de gran 
solubilidad. 
 
Aguas Neutras.- Compone su formación una alta concentración de sulfatos y cloruros que 
no aportan al agua tendencias ácidas o alcalinas, o sea que no alteran sensiblemente el valor 
de pH. 
 
Aguas Alcalinas.- Son aquellas que tienen importantes cantidades de carbonatos y 
bicarbonatos de calcios, magnesio y sodio, las que proporcionan al agua reacción alcalina 
elevado en consecuencia el valor del pH presente.  
1.2.1. Contaminación del Agua  
 
Las impurezas del agua se clasifican en suspendidas, coloidales y disueltas. Las partículas 
suspendidas son lo suficiente grandes para depositarse o ser filtradas, las impurezas 
coloidales y las disueltas son más difíciles de eliminar, una forma de lograrlo consiste en 
hacer que estas partículas se una entre sí para formar otras más grandes, las cuales pueden 
tratarse como materia suspendida, otra forma es conveniente en un gas que escape en un 
gas a la atmosfera.  
 
El agua también puede presentar contaminación microbiológica   que depende mucho de su 
procedencia. Las aguas subterráneas son muchos más puras que las superficiales, ya que la 
filtración a través de las capas sedimentarias limita el número de microorganismos.  
 
La contaminación microbiológica puede caracterizarse para la presencia de gérmenes de 
origen telúrico (bacterias esporuladas y otras pertenecientes al género Streptomyces), 
gérmenes de origen humano o animal con frecuencia patógenos y esencialmente 
enterobacterias de origen intestinal (E. colí, coliformes fecales, Salmonellas, Shigella, 
Streptococcus, fecales, Clostridium Perfingenes, Vibrio Cholerae). 




1.2.2. Calidad del Agua 
 
La calidad del agua depende directamente del uso al cual se destine el agua; así en general 
se acepta que el agua proporciona para uso doméstico debe ser clara, agradable al gusto,  no 
corrosiva, exenta de organismos que produzcan infección intestinal, etc. La flora del agua 
es muy variada, encontrándose gérmenes habituales del agua, algas microscópicas y 
bacterias pertenecientes a los géneros, Vibrio, Pseudonomas, Chromobacterium, 
Achromobacter, Corynebacterium.  
 
Para especificar la calidad del agua debe hacerse en primera instancia evaluación sensorial, 
ya que el sabor, el olor y el color, pueden ser los primeros indicios de contaminación. En el 
caso del agua de consumo humano la mayoría de las quejas de los consumidores se 
relaciona con su color, sabor u olor, la calidad del agua potable de acuerdo con la 
percepción sensorial determina en gran medida la aceptabilidad de un tipo de agua 
particular. La coloración con o sin partículas en suspensión suele obedecer a muchas 
causas, aparte de reflejar deficiencia en el tratamiento, puede en el caso del agua no 
sometida a tratamiento indicar que la fuente no es satisfactoria, pudiendo señalar la 
presencia de concentraciones anormales de compuestos como hierro, aluminio o magnesio, 
o una deficiencia de oxígeno disuelto o un desarrollo microbiano excesivo. 
1.3. Características de Agua Subterránea 
 
El agua subterránea es un agua clara, incolora, con poca o ninguna sustancia en suspensión 
con una temperatura constante.  
 
Este tipo de agua durante su trayectoria puede ir adquiriendo algunas sustancias y 
cambiando alguna de sus propiedades, esto se puede suceder por la presencia de lluvias. 
 
La calidad del agua varía de acuerdo al tipo y cantidad de sustancias presentes en la misma 
así tenemos:  
Cloruros: La concentración de iones cloruro debe ser de 200- 300 mg/l; cuando es superior 
proporciona sabor desagradable  al agua, además corroe los metales en el sistema de 




distribución, especialmente en aguas de escasa alcalinidad y el tratamiento no elimina el 
cloruro existente en el agua.  
 
Nitritos: Cuando existen nitritos en el agua, estos pueden descomponerse en presencia de 
bacterias saprofíticas, ya que estas actúan sobre la materia orgánica, convirtiéndola en NO2 
que luego es oxidado en NO3. En la actualidad ningún valor es permisible debido a su 
nocividad.  
 
Dureza: La dureza de las aguas naturales es producida sobre todo por las sales de calcio y 
magnesio, y en menor proporción por el hierro, el aluminio y otros metales. La que se debe 
a los bicarbonatos de calcio y magnesio se denomina dureza temporal. La dureza residual 
se conoce como dureza no carbónica o permanente.  
 
Bicarbonatos y Carbonatos: Estos iones constituyen los componentes alcalinos 
principales de casi todas las fuentes de agua, y son las que caracterizan la alcalinidad. Los 
tipos de alcalinidad son:  
 
 Alcalinidad Total, que neutraliza los ácidos hasta un pH de 4.3  
 Alcalinidad a la Fenolftaleína, tiene un poder de neutralización de ácidos de hasta 
un pH de 8.3 
 Alcalinidad al OH, es la medición de la concentración de la concentración total de 
las sustancias que dan este carácter al agua, es decir, la presencia de carbonatos, 
bicarbonatos e hidróxidos y se expresa como ppm de CaCO3. Un alto índice de esta 
proporciona al agua sabor desagradable. 
 
Oxígeno Disuelto: Las aguas subterráneas son generalmente pobres en oxígeno disuelto, 
esta ausencia no se puede considerar  como contaminación, ya que el oxígeno contenido en 
el inicio del recorrido subterráneo ha podido tomar parte en un proceso de autodepuración 
natura. En estos casos se hacen necesario airear el agua antes de su utilización. 
Hierro: El agua debe poseer máximo 0.3mg/l, cuando excede este límite se forma un 
precipitado color ardo rojizo y proporciona sabor desagradable. 
 




Fosfatos: El mayor problema de existencia de fosfatos en el agua es que ayudan a la 
proliferación de organismos, especialmente algas; en los sistemas de tuberías. 
 
Sulfatos: Concentraciones mayores a 400mg/l afectan el sabor de aguas, además estas 
aguas tiene un efecto laxante y más aún cuando está acompañado de magnesio.  
 
Sólidos Totales: Comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. Los sólidos disueltos 
son productos capases de atravesar un papel filtro, y los suspendidos de dividen a su vez en 
depositables y no depositables. Todos estos sólidos pueden dividirse en volátiles y fijos, 
siendo los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos materia inorgánica o 
mineral. Las sustancias inorgánicas son fundamentales sales de calcio, magnesio, sodio, 
bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Su principal efecto es sobre el sabor y su concentración 
debe ser inferior a 600mg/l. 
 
Orgánicas: Su presencia produce olores desagradables en el agua, incluso el mal olor 
producido puede ser un indicativo de aumento en la actividad biológica.  
1.3.1. La importancia de los análisis de laboratorio 
 
 
Los análisis del agua en el laboratorio se llevan a cabo por muchos motivos. Probablemente 
el más frecuente es el de ayudar a fomentar una opinión acerca de lo adecuado que sea el 
agua de un abastecimiento para el uso público.  
 
Esto implica considerar diversos factores; si es de confianza para el consumo humano, 
según lo revela la presencia o ausencia de contaminación, si es corrosiva para la tubería 
metálica o es capaz de formar incrustaciones en sistemas de agua fría o caliente; si es 
agradable a su presencia y sabor, si es satisfactorio para usarse en el lavado domestico de 
ropa y loza, o si puede usarse para fines industriales. Son esenciales los análisis rutinarios 
de laboratorio para controlar procesos de tratamiento de agua y garantizar un efluente 
satisfactorio en todo momento. Las diferentes son realmente recursos que complementan y 
aumentan los sentidos humanos. 




Los exámenes de laboratorio pueden clasificarse en: exámenes físicos, análisis químicos, 
exámenes bacteriológicos y exámenes microscópicos. Las pruebas físicas miden y registran 
aquellas propiedades que pueden ser observadas por los sentidos. Los análisis químicos 
determinan las cantidades de materia mineral y orgánica que hay en el agua y que afecte a 
su calidad, proporcionando datos de contaminaciones o mostrando las variaciones 
ocasionadas por el tratamiento, lo cual es indispensable para controlar un proceso de 
tratamiento de agua. Los exámenes bacteriológicos indican la presencia de bacterias 
características de la contaminación y consiguiente a la calidad de agua para consumo. Los 
exámenes microscópicos proporcionan información relativa a las proliferaciones en el agua 
que frecuentemente son los que causan sabores y olores desagradables u obstrucción de los 
filtros.  
 
1.4. FACTORES QUE AFECTAN LAS PROPIEDADES DEL AGUA 
SUBTERRANEA  
 
Los factores que influyen en las propiedades del agua entre estas tenemos:  
 
1.4.1. Precipitación  
 
Este aspecto es muy importe de considerar, ya que si tomamos en cuenta que la mayor parte 
del agua que se encuentra en el subsuelo proviene de la infiltración de la lluvia, es decir son 
la fuente de alimentación de las aguas subterráneas. 
1.4.2. Forma del Terreno  
 
Es importante de considerar la forma del terreno, ya que el relieve da lugar a la formación 
de las cuencas hidrográficas, indicando así la trayectoria que seguirá el agua hasta llegar a 
una superficie. La forma del terreno también va a influir si las precipitaciones van a tener 
mayor o menor oportunidad de infiltrarse, y cuando llegue a una zona de saturación el agua 
podrá salir en forma de una vertiente en las laderas de las montañas.  
 




1.4.3. Geología  
 
El aspecto geológico desempeña un papel muy importante en la hidrogeología, ya que la 
velocidad de movimiento depende de la estructura y composición litológica de las 
formaciones, para que el agua pueda transitar por el subsuelo. Las diferentes formaciones 
poseen ciertas propiedades son la porosidad y la permeabilidad (o más estrictamente la 
conductividad hidráulica) 
 
1.5. AGUA POTABLE 
 
Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida 
sin restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo 
para la salud. Es el agua cuyas características físicas, químicas, microbiológicas, han sido 
tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano
1
, y que cumple con las normas 
de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 
Al proceso de conversión de agua común en agua potable se le denomina potabilización. 
Los procesos de potabilización son muy variados, y van desde una simple desinfección, 
para eliminar los patógenos, que se hace generalmente mediante la adición de cloro, 
mediante la irradiación de rayos ultravioletas, mediante la aplicación de ozono, etc. 
Estos procedimientos se aplican a aguas que se originan en manantiales naturales o para las 
aguas subterráneas.  
Si la fuente del agua es superficial, agua de un río arroyo o de un lago, ya sea natural o 
artificial, el tratamiento suele consistir en un stripping de compuestos volátiles seguido de 
la precipitación de impurezas con floculantes, filtración y desinfección con cloro u ozono. 
El caso extremo se presenta cuando el agua en las fuentes disponibles tiene presencia de 
sales y/o metales pesados. 
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El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene 
personal, estas guías son también aplicables al agua envasada y al hielo destinado al 
consumo humano, no obstante, puede necesitarse agua de mayor calidad para algunos fines 
especiales, como la diálisis renal y la limpieza de lentes de contacto, y para determinados 
usos farmacéuticos y de producción de alimentos. Puede ser preciso que las personas con 
inmunodeficiencia grave tomen precauciones adicionales, como hervir el agua, debido a su 
sensibilidad a microorganismos cuya presencia en el agua de bebida normalmente no sería 
preocupante. El agua es esencial para la vida y todos deben disponer de un abastecimiento 
satisfactorio (suficiente, salubre y accesible). La mejora del acceso a agua salubre puede 
proporcionar beneficios tangibles para la salud. El agua potable, no ocasiona ningún riesgo 
significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las 




1.6. CONCEPTO DE DISEÑO  
 
Se entiende como diseño, al desarrollo de una estructura o un sistema, es mismo que posea 
ciertas características según sea la necesidad no solo del cliente, enfocándonos 
principalmente en lo que tiene que ver con funciones;  , también los requisitos de todo el 
ciclo de vida por todos los procesos intermedios por los que va a pasar el agua.  
 
1.7. POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS  
 
1.7.1. Captación  
 
Está compuesta básicamente por la fuente y su tanque o estructura de la captación. 
 
En ciertas ocasiones una sola vertiente no es suficiente para el abastecimiento para una 
comunidad o ciudad, cuando ocurre esto se busca nuevas vertientes para combinarlas y así 
cumplir con la demanda o necesidad de la población. 
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1.7.2. Aducción  
 
Durante el proceso de trasportar el agua desde el lugar de captación a la planta de 
tratamiento, se le denomina aducción. Este es un sistema que está compuesto por varios 
elementos como son: tuberías, canales, túneles entre otros.  
 
Tenemos tres formas para conducir el agua, las describiremos a continuación. 
 
1.7.2.1. Conducción por gravedad (Acueductos, Canales) 
 
Para la conducción de grandes volúmenes de agua tratada o a tratar, utilizaremos 
acueductos cerrados de tuberías o abiertos. 
 
Los canales abiertos se utilizan en algunas ocasiones para conducir el agua desde la 
captación hasta la planta de tratamiento, pero nunca agua tratada, el uso de canales abiertos 
tiene la ventaja de que permite emplear materiales baratos y ahorrar en la obra. 
1.7.2.2. Conducción Forzada  
 
Se utiliza cuando el punto se toma está situado a una cota más baja que la entrada a la 
planta para salvar la diferencia de alturas, se emplean grupos de bombeo. Para soportar la 
presión de trabajo se dimensiona con materiales resistentes bien de chapas de acero o de 
hormigón reforzado.  
1.7.3. Rejillas  
 
Son dispositivos formados por barras metálicas, paralelas del mismo espesor e igualmente 
espaciadas. Con estas se retiene todo el material grueso, su principal objetivo es retener 
basuras, material solido grueso que pueda afectar el funcionamiento de las bombas, 
válvulas, etc. 
1.7.3.1. Consideraciones de diseño  
La información básica para el diseño convencional de rejillas manuales o mecánicas se 
detalla en la siguiente. 

















    Fuente: CRITES R. / TCHBONOGLOUS 
 
1.7.3.2. Cálculo de la velocidad de aproximación del fluido hacia la reja  
 
    
 
 
  Ecuación 1.7.3.2 
1.7.3.3. Calculo de la suma de las separaciones entre barras  
   (
  
 
   ) (   )      Ecuación 1.7.3.3 
Dónde:  
b= ancho del canal (mm) 
bg = suma de las separaciones entre barras (mm) 
e = separación entre barras (mm) 
s = espesor de las barras (mm) 






PARAMETRO  UNIDAD LIMPIEZA 
MANUAL 
Tamaño de la barra 
(Espesor) 
mm 5 – 20  
Espaciamiento entre 
barras  
mm 20 – 50  
Inclinación con la 
vertical 
Grado  30 - 45 
Pérdidas admisibles Pulg.  6 
X (ancho del canal) 
Y (altura del canal) 
 




   
               
          
      Ecuación 1.7.3.4 
1.7.3.5. Cálculo del Área Libre al paso de agua 
 
                Ecuación 1.7.3.5 
1.7.3.6. Cálculo del Número de Barras  
 




b = ancho del canal (cm) 
 
e= separación entre barras (cm)   
 
1.7.4. Desarenador 
Los desarenadores son estructuras hidráulicas para remover la arena del agua captada para 
un sistema de aprovechamiento. 
Los factores a tener en cuenta en el análisis y el diseño de un desarenador son la 
temperatura, la viscosidad del agua, el tamaño de las partículas de arena a remover, la 
velocidad de sedimentación de la partícula y el porcentaje de remoción deseado. 
Para el diseño deben tenerse en cuenta algunas consideraciones como son: 
 
 Las partículas se toman como distribuidas uniformemente. 
 El flujo alrededor de las partículas es laminar. 
 Para un acueducto no debe pasar más del caudal máximo diario (QMD) por el 
desarenador 
 El vertedero de excesos debe evacuar el caudal en exceso al QMD. 
Los desarenadores normalmente están compuestos por cuatro zonas: 





 Zona de sedimentación 
 Salida 
 Zona de depósito de lodos 
 




Carga Superficiales para desarenadores 
 
d(mm) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 5 10 
Vc (mm/s) 2 7 23 40 56 72 150 270 350 470 740 
Vc´(mm/s) 0 5 17 30 40 50 110 210 260 330 480 
Vc´´(mm/s) 0 0 16 30 45 60 130 250 330 450 650 
Vl (mm/s) 150 200 270 320 380 420 600 830 1000 1300 1900 




Vc (mm/s) = Velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal nula  
 
Vc´(mm/s)= Velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal  
 
Vc´´(mm/s)= Velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal igual a 
0,30m/s 
Vl (mm/s)= Velocidad d sedimentación critica de arrastre de la partícula depositada 
 
TABLA 1-3  
Cargas Superficiales según HAZEN 
 
Diámetro partícula (mm) 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,15 0,10 
Velocidad de 
sedimentación (mm/s) 
100 83 63 53 42 32 21 15 8 
*Fuente: Hazen; 1980 
 
 
1.7.5. Aireación  
En el tratamiento del agua la aireación puede utilizarse para reducir los sabores y los olores, 
para rebajar los niveles de materia orgánica volátil, y para alterar las concentraciones de 
gases disueltos.  




Los sistemas de aireación más utilizados por su fácil manejo y mantenimiento tenemos: 
 
 Aireadores de bandejas  
 Aireadores de cascada  
 Aireadores de lecho compacto  
 
Por cada uno de ellos una fina capa de agua circula por encima de las superficies para 
maximizar las transferencias al agua del oxígeno presentes en el aire inmediato. 
1.7.5.1. Aireadores de Bandejas Múltiples  
 
Un aireador de bandejas múltiples se compone de una serie de bandejas formadas por capas 
metálicas perforadas, rejillas metálicas o tabilladas de madera, dispuestas verticalmente una 
encima de otra en forma de una pequeña torre. Cada bandeja contiene una capa de un 
grosor de 15 – 30 cm de piedra, coque o arcilla quemada en trozos de 5 – 15 cm. 
 
El agua entra al aireador por la parte superior (mediante un pulverizador o rociador), 
procedente de un depósito perforado situado encima de la bandeja superior. Estos 














Figura 1-1 AIREACIÓN POR BANDEJAS  
 
 




1.7.6. Ablandamiento  
 
El proceso de ablandamiento dentro del tratamiento de agua, tiene como  objetivo  eliminar 
los iones  de calcio y magnesio quienes son los responsables de que el agua sea dura; 
también podemos tener caso en donde los iones de hierro causan dureza en agua, los 
mismos que también pueden ser eliminados con la técnica de ablandamiento de agua. El 
mejor camino para ablandar un agua es usar una unidad de ablandamiento de aguas y 
conectarla directamente con el suministro de agua. 
1.7.6.1. Ablandamiento con Zeolitas  
 
1.7.6.1.1 Zeolitas  
 
Las zeolitas son una familia de minerales aluminosilicatos cristalinos. La Clinoptilolita es 
una zeolita natural formada por la desvitrificación de ceniza volcánica en lagos o aguas 
marinas hace millones de años. Este tipo es la más estudiada y considerada la de mayor 
utilidad. Las zeolitas son intercambiadores iónicos, que contienen sitios activos con carga 
electrostática, positiva o negativa, neutralizada por un ion de carga opuesta, se emplea entre 
otras aplicaciones, para el tratamiento de agua y su vida útil esperada es de 5 a 10 años.   
1.7.6.1.2. Estructura de las zeolitas 
 
Las zeolitas es una  estructura sólida tetraédrica conectada a b base de sílica. Esta posee 
canales y jaulas lo suficientemente grandes que contienen estructuras adicionales de 
cationes que permiten recibir y de sorber varias moléculas que van desde agua hasta 























   Figura 1-2 ESTRUCTURA DE LA ZEOLITA 
 
Donde los puntos rojos son enlaces con oxígeno, las grises claras pertenecen al aluminio, 
las grises oscuras al silicio y las naranjas al sodio. 
 
1.7.6.1.2. Proceso de Ablandamiento del Agua usando Zeolitas 
 
El ablandamiento con zeolitas es el proceso de intercambio iónico más antiguo y más 
simple. Elimina la dureza del agua, es decir elimina los iones de calcio (Ca) y magnesio 
(Mg) e incluso los iones de hierro (Fe) y el manganeso (Mn). El lecho del intercambiador 
puede regenerase o activarse con una salmuera de cloruro de sodio.  
Durante el proceso, la dureza del agua puede variar así como la velocidad del flujo a través 
del sistema.  
 
1.7.7. Filtración  
 
Uno de los procesos más utilizados dentro del tratamiento de agua es la filtración ya que 
permite separar un sólido del líquido en el que está suspendido, al pasar el agua a través de 
un medio poroso llamado filtro, quien retiene los sólidos y el agua fluye fácilmente por el 
mismo. 





En el proceso de tratamiento de agua la filtración se usa para obtener una mayor 
clarificación de la misma, por lo general este método va después de la sedimentación con la 
finalidad de eliminar las partículas que no salieron durante la decantación.  
 
1.7.7.1. Consideraciones para elegir el tipo de filtración que se va a usar 
 
Para elegir correctamente el tipo de filtración que se va a usar durante el tratamiento del 
agua, se debe hacer tomando en cuenta los manuales técnicos que sean reconocidos 
nacional e internacionalmente, para  lo cual debemos tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 Las características del agua que se va a filtrar, de sus impurezas y de su evolución 
con el tiempo  
 La calidad del filtrado que debe obtenerse y cuáles son las tolerancias admitidas 
 Condiciones de instalación 
 Posibilidades y medios disponibles para un fácil lavado 
 Su eficiencia y economía  
 
1.7.7.2. Síntesis de los Procesos Dependiendo de la Calidad de la Fuente  
 





Límites de Calidad de Agua Cruda Aceptables 
90% del tiempo 80% del tiempo Esporádicamente  
 




To < 50 UNT 






To < 20 UNT 
Co < 40 UC 
 
 
Tomax< 100 UNT  
 
Filtro Lento de 
Arena (FLA) + 
Prefiltro de grava  
(PG) 
 
To < 100 UNT 






To < 60 UNT 




To max <150 UNT 





Filtro Lento de 
Arena (FLA) + 




To < 300 UNT 






To < 200 UNT 




To max < 500 UNT 
 
Filtro Lento de 
Arena (FLA) + 





To < 500 UNT 






To < 200 UNT 





To max < 1000 UNT 
*Fuente: Manual Técnico del Agua, Degremonth 
  
1.7.7.3. Filtro Lento de Arena  
 
Son unidades de baja velocidad de filtración que no requiere ninguna sustancia química y 
esos filtros permiten reducir virus, bacterias, protozoarios dañinos para la salud de los 
consumidores. 
 
Dichas unidades disminuyen materia fina orgánica e inorgánica, la misma que es retenida 
en un lecho de arena. Compuestos orgánicos disueltos son más o menos degradados, 
dependiendo de su naturaleza.  
 
Estos filtros son adecuados cuando el agua que se va a tratar no es abundante, otra de las 
ventajas, es que no requiere de la aplicación previa de reactivos como son los coagulantes, 
lo que hace que  sea un proceso económicamente rentable, su mantenimiento no es 
constante, por lo general cada  15 a 20 días se realizará un raspado en el lecho de arena y 
reemplazando con arena limpia; y los lavados generales del filtro cada 6 meses.  
 
Para el diseño de un Filtro Lento de arena se toma en cuenta los siguientes parámetros. 
 
 





                                         Figura 1-3 FILTRO LENTPO DE ARENA  
 




     Ecuación 1.7.7.3.1  
Donde: 
 








Vf: Velocidad de filtración (m/h) 
 
1.7.7.3.2. Determinación del número de Filtros 
 
 
       √ 
 
             Ecuación 1.7.7.3.2 
 
1.7.7.3.3. Determinación del área para cada unidad. 
 
    
 
 
 Ecuación 1.7.7.3.3 
        
Donde:  
 




n: Número de filtros calculados   
 




1.7.7.3.4. Determinación de las dimensiones del filtro: 
 
a) Calculo de la longitud de 3la pared común por unidad (m) 
 
 
   (
      
   
)









n: Número de filtros calculados  
b) Ancho de la unidad en (m) 
 
 
   (
(    )  
   
)




La altura total se determina en base a las alturas parciales, indicadas en la siguiente tabla. 
 
TABLA  1-5 
Criterios para diseñar un Filtro Lento  
 
CRITERIOS DE DISEÑO  
 
RECOMENDACIÓN  
CINARA IRC  
1997 
Periodo de Diseño 8 – 12  
Periodo de Operación  24  
Velocidad de Filtración (m/h) 1,5 











        *Fuente: CINARA IRC 1997  
 
 




Lecho recomendado para Filtros de Arena  
 
Capa de Grava  Espesor  0,12 m 
Tamaño Efectivo  14 mm 
Capa de Arena Gruesa  Espesor  0,05 (m) 
Tamaño Efectivo  1,2 (m) 
Capa de Arena Filtro  Espesor  0,8 m 
Tamaño Efectivo  0,22 mm 
*Fuente: CINARA IRC 1998 
 
1.7.8. Desinfección  
 
Diámetro efectivo  0,15 – 0,30 






Altura de Lecho de Soporte incluye 
drenaje (m) 
0,25  
Altura del Agua Sobrenadante (m) 0,8 
Borde Libre (m) 0,1 









El proceso más importante  y de mayor trascendencia en la potabilización del agua es la 
desinfección. Esta es indispensable dentro del tratamiento de aguas, ya que  esta técnica se 
refiere a la inactivación de los microorganismos especialmente los patógenos que son 
causantes de enfermedades, que pueden causar daños en los consumidores de agua, y cuya 
intensidad y gravedad varía dependiendo de muchos factores entre ellos: edad y condición 
física de la persona infectada, así como del tipo de microorganismo causante de la 
enfermedad y de la intensidad o concentración en el agua del agente infeccioso. 
 
El desinfectante que se vaya a utilizar en el proceso de potabilización del agua debe reunir 
ciertos requisitos a continuación citaremos los más importantes: 
 
 Un alto poder germicida  
 Estabilidad  
 Solubilidad  
 No toxico  
 Fácil de dosificar  
 Efecto residual  
 Confiabilidad 
 
1.7.8.1. Métodos de desinfección  
 
La desinfección del agua puede llevarse a efecto por diferentes procesos:  
 Con agentes químicos 
 Con medios físicos 
 
Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y se emplean uno u otro método 












Sistemas y métodos de desinfección químicos y físicos  
 
 
METODOS QUÍMICOS COMENTARIOS EJEMPLOS 
Cloro y sus derivados  Los más empleados, tiene efecto 
residual  
Compuestos de cloro, cloro 
gaseoso, dióxido de cloro  
 
Bromo y sus derivados  
 
Ocasionalmente se emplea  
 
Bromo, oxido de bromo  
 
Yodo y sus derivados  
 
 Raras veces empleado  
 
Yodo, hipoyodatos, yodatos  
Peróxido de Hidrogeno  Es una opción a la desinfección 
con cloro  
Peróxido de hidrógeno  
  
 Sales Metálicas  
Se emplea para desinfectara 
alimentos, no es común para 
desinfección del agua  
Cobre, plata  
 
Ácidos y Álcalis  
Se emplea en procesos tales 
como proceso cal / soda ash y en 
reciclado de aguas   
Cal, hidróxido de sodio, ácido 
sulfúrico, ácido clorhídrico  
 
Ozono  
Después de la cloración es el 
método de desinfección más 
frecuentemente empleado 
Gas ozono generado in situ  
METODOS FISICOS    COMENTARIOS  
Radiación ultravioleta Producidas por lámparas que emiten radiación con una frecuencia 
de 254 nm 
Calor  Sistema muy empleado en proceso de pasteurización o en 
desinfección casera  
Radiación Gamma Solo se emplea para esterilización de equipo, no para 
desinfección de aguas  
*Fuente: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/desinfeccion5.pdf 
 




La dosificación de cloro que se utilizará para la desinfección del agua proveniente del filtro 
de arena, tiene un caudal de 2L/s, la desinfección del agua se la realiza en el tanque de 




1.7.8.1.1. Dimensionamiento Tanque de Cloración  
 





tr: tiempo de retención (1200s) 
1.7.8.1.2. Altura del Tanque 
         
       
 
    Ecuación 1.7.8.1.2 
1.7.8.1.3. Calculo del peso del Hipoclorito de Sodio  
 
      Ecuación 1.7.8.1.3 
Donde:  
P: Peso del cloro en (g/h)  
Q: Caudal del agua a clorar en (m
3 
/h)  
d: dosificación adoptada en g/m
3
 
1.7.8.1.4. Cálculo del Peso del Producto comercial  
 
    
      
 
         Ecuación  1.7.8.1.2 
Donde:  
Pc: Peso del producto comercial en g/h 
                                                          
3
 Fuente: Muñoz Balarezo, Demanda de cloro para aguas (1992) 




r: % de cloro que contiene el producto comercial (65%) 
1.7.8.1.5. Cálculo de la demanda horaria de la solución 
 
    
       
 
       Ecuación 3.1.1.3 
Donde:  
qs= demanda horaria de la solución en (L/h) asumiendo que la densidad de 1L dela solución 
pesa 1kg. 
C: concentración de la solución (1%)  
1.7.8.1.6. Calculo del Volumen  
 
          Ecuación 1.7.8.1.6 
1.7.9. Almacenamiento y Distribución  
Después que el agua ha pasado todas las etapas del tratamiento de potabilización, esta se 
distribuye a los domicilios a través de una red subterránea de tuberías que conectan a la red 
pública de distribución. Esta agua ya potable puede fluir por las tuberías por la fuerza de la 
gravedad o también por la presión de bombas. 
El tanque de almacenamiento debe cumplir con ciertas especificaciones ya que el agua va a 
permanecer por horas o días dependiendo como se esté consumiendo esta agua. 
1.8. Caudales para el Diseño  
 
El dimensionamiento de la red de abastecimiento debe efectuarse para garantizar un 
suficiente suministro en cualquier circunstancia, para ello hay que tener en cuenta el caudal 
de captación, de conducción los volúmenes de reserva.  
1.8.1. Caudal de Captación  
La estructura de la captación se la diseñará con una capacidad equivalente a 1,5 veces el 
gasto máximo diario (QMd). 




1.8.2. Población Actual  
De acuerdo con el Censo Poblacional del Ecuador, que se realizó el 28 de noviembre de 
2010, por el INEC, en barrio San Vicente Ferrer cuenta con 904 habitantes con índice 
intercensal de 3%. 
1.8.3. Población Futura  
Para calcular la población futura se utiliza el método de crecimiento geométrico, dado que 
la aplicación de este método supone que la población aumenta constantemente en una cifra 
proporcional a su volumen cambiante. 
Para obtener la población futura se aplica el último dato poblacional, que se tenga, la 
fórmula del interés compuesto manteniendo constante la misma tasa anual de crecimiento 
de periodo anterior. 




No: Población al inicio del período  
Nt: población futura  
r: Tasa media anual de crecimiento  
t: Número de años que se van a proyectar la población 
 
1.8.4. Dotación Básica  
 
Esto se refiere a las cantidades de agua que diariamente va a consumir cada habitante de 
cierta comunidad o ciudad, esta expresado en litros/ habitantes/ día. 
    
   
   
     Ecuación 1.8.4 
Donde:  
DB: Dotación Básica  
Vac: Volumen de agua consumida  
Tus: Total de usuarios servidos  





1.8.5. Dotación Futura  
 
Para obtener la Dotación Futura se debe multiplicar la dotación básica (DB) por un factor 
de mayorización (FM) que incluye los consumos comerciales, institucionales e industriales. 
El Factor de Mayorización recomendado por la Junta Administradora de Agua Potable del 
Barrio San Vicente Ferrer de la Parroquia de Yaruquíes es de 1,2. 
            Ecuación1.8.5 
 
1.8.6.  Gasto Diario (Qmed) 
 
El gasto medio es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de la 
población en un día de consumo promedio. 
La expresión que define el gasto medio es la siguiente: 
     
  
     
  Ecuación 1.8.6 
 
Donde:  
Qmed: Gasto medio diario, en L/s 
P: Número de habitantes  
D: Dotación, en L/hab/día  
86400: Segundos/día, s/d 
1.8.7. Gasto máximo diario (QMd) 
 
Este gasto también se utiliza para calcular el volumen de extracción diaria de la fuente de 
abastecimiento y el tanque de almacenamiento. 




Este gasto se obtiene como:  
QMd = k * Qmed    Ecuación 1.8.7 
 
Donde:  
QMd: Gasto máximo diario  
k: Coeficiente  de variación diaria, adimensional  
Qmed: Gasto medio diario, en L/s  
1.8.8. Gasto Máximo horario (QMh) 
El gasto máximo horario, es requerido para satisfacer las necesidades de la población en el 
día de máximo consumo y a la hora de máximo consumo. 
Este gasto se utiliza, para calcular las redes de distribución, en algunos casos también se 
utiliza para las líneas de conducción, y se obtiene a partir de la siguiente expresión:  
QMh = k * QMd    Ecuación  
Donde:  
QMh: Gasto máximo horario, en L/s 
K: Coeficiente de variación horaria, adimensional  
QMd: Gasto máximo diario, L/s 
 
1.9. Norma utilizada para el Diseño 
1.9.1 Norma INEN 1108 -2010 
 
En esta norma se establece todos los requisitos que debe cumplir el agua destinada al 
consumo humano, la misma que se aplica al agua potable tanto a los sistemas de 
abastecimiento público como los privados. 













2. PARTE EXPERIMENTAL 
2.1. MUESTREO  
2.1.1. Localización de la Investigación  
El área de estudio comprende el Diseño de la Planta Potabilizadora de Agua en el Barrio 
San Vicente Ferrer de la Parroquia Yaruquíes, del Cantón Riobamba, ubicado en la  
Provincia de Chimborazo. 
2.1.2. Método de Recopilación de la Información  
 
El método de investigación que se utilizó para el presente trabajo es de tipo experimental y 
comparativo, para esto relacionamos los datos de la caracterización actual del agua, lo cual 
nos permitió diagnosticar que tipo de agua se está consumiendo en este barrio. 
2.1.3. Recolección de Muestras  
 
La toma de muestras se realizó de acuerdo al cronograma, las mismas que inmediatamente 
se las llevaron a los laboratorios de Análisis de Aguas de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, para realizar la caracterización físico- químico y microbiológico.  
TABLA 2-1 
 Recolección de Muestras 




















AL MES (4 
SEMANAS) 
MUESTRAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL AGUA 





3 1 3 
Domicilio 3 1 3 




2.2. METODOLOGIA  
2.2.1. Metodología de Trabajo  
 
Para el presente trabajo, se tomó una muestra diaria de agua, en la vertiente, en el tanque y 
en un domicilio por tres días a la semana, las mismas que inmediatamente se llevaban para 
su análisis físico- químico, y microbiológico para este solo utilizamos el agua de la fuente y 
del domicilio debido  a que no hay ningún tratamiento en el agua; el muestreo total se lo 
realizo por un mes es decir cuatro semanas teniendo un total de 12 muestras. 
2.2.2. Tratamiento de Muestras  
 
Se tomaron 3 muestras semanales durante un mes en los diferentes puntos de muestreo, a 
las mismas que se les realizó la caracterización físico- químico del agua los mismos que 
constan de 18 parámetros, los mismos que especificamos a continuación.  
También se hicieron los análisis microbiológicos, los cuales nos indican la presencia o 
ausencia de Coliformes fecales y totales.  

























Frascos para muestras 
Frascos estériles 
Termómetro de 10 a 100°C 
Indicador de pH 
Conductimetro 
Espectrofotómetro  
Balanza analítica capacidad de 0- 400g 




Tubos de ensayo  
Papel Filtro  
Cajas Petri 
Embudos de vidrio 




Reactivos HACH  
Indicadores PAN  
Solución EDTA 
Soluciones Buffer  
Agua destilada  
Soluciones amortiguadoras de pH 4, pH7 
Colorante negro de Eriocromo T (indicador) 
Ampollas m-ColiBlue 24® Broth 
Ampollas m- Endo®Broth 
 *Fuente: Autor  




2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
2.3.1. Métodos  
Experimental, este método aplicado a nuestro tema lo vamos a definir como el 
planteamiento del problema con sus posibles soluciones, empezando por un diagnostico 
actual del Sistema de Agua potable en el barrio San Vicente Ferrer de la Parroquia de 
Yaruquíes del Cantón Riobamba, plantear una metodología para reducir la dureza del agua, 
Coliformes fecales y totales, para conseguir mejorar la calidad del agua que consumen en 
este barrio. 
TABLA 2-3 































  *Fuente: Autor   
TABLA 2-4 
Descripción de métodos de análisis- Determinaciones Químicas  





























Espectrofotómetro Hach DR/ 2010 
Espectrofotómetro Hach DR/ 2010 
Espectrofotómetro Hach DR/ 2010 
Espectrofotómetro Hach DR/ 2010 
Espectrofotómetro Hach DR/ 2010 
Espectrofotómetro Hach DR/ 2010 
Espectrofotómetro Hach DR/ 2010 
Volumétricos o Espectrofotómetro Hach DR/2010 
Volumétricos o Espectrofotómetro Hach DR/2010 
Volumétricos o Espectrofotómetro Hach DR/2010 























Método por filtro de 
membrana  
 
Método por filtro de 
membrana 
 *Fuente: Autor  
 
2.4. DATOS EXPERIMENTALES  
2.4.1. Descripción del Sistema de Agua Potable Actual  
 
El sistema de abastecimiento de agua de la población del barrio San Vicente Ferrer, es 
alimentado actualmente por la vertiente llamada la Armenia, la misma que está ubicada a 
6Km. 
El agua es transportada desde la fuente hasta el tanque de almacenamiento por tubos PVC, 
como no existe ningún tipo de tratamiento de esta agua;  solo llega al tanque para su 
posterior distribución. 
2.4.1.1 Fuente  
En la siguiente tabla se describe la fuente que abastece de agua al barrio San Vicente 














Descripción de la Fuente 
 
TIPO Y NOMBRE 




















El agua va directamente  
desde la captación hasta 
el tanque de 









No existe ningún registro como análisis de laboratorio realizados al agua, que permita 
evaluar la calidad de agua que más de cuarenta años que se ha venido consumiendo. 
2.4.1.2. Conducción  
 
El transporte del agua de la fuente al tanque de almacenamiento se lo hace con tubería PVC 
y manguera negra en algunos tramos, la distancia que debe recorrer el agua desde la 
vertiente es de 6Km.  
Para la distribución a los domicilios también se lo hace con  tubo PVC, y para las 
conexiones se utiliza sus respectivos accesorios. 
 
 





Características del Tanque de Almacenamiento  







2.4.1.3. Tanque de Almacenamiento y Distribución  
 
El tanque a donde llega el agua para su distribución, posee ciertas características las 









MATERIAL UTILIZADO DIMENSIONES CAPACIDAD 
 
Tanque rectangular, construido de 
hormigón armado  
 
7,80m x 11,40m x 7,82 
m 
 














2.4.1.4. Diagrama del Sistema Actual de Agua Potable del Barrio San Vicente Ferrer 





























2.5. DATOS  
2.5.1. Caracterización Físico-Químico y Microbiológica del Sistema de Agua Potable 
del barrio San Vicente de Yaruquíes 
 
TABLA 2-8 
Caracterización Físico- Química (1º Semana) 
*Fuente: Laboratorio de Aguas de la ESPOCH- Autor  
TABLA 2-9 
Análisis microbiológico (1ºSemana) 















      Fuente: Laboratorio de Microbiología de la ESPOCH- Autor  
 










Color Unid Co/Pt 5 4 5 4 4,3 
pH Unid  6,5 – 8,5 7,06 6,98 7,45 7,2 
Conductividad µsiems/cm <1250 486 490 521 499 
Turbiedad NTU 1 0,3 0,1 0,1 0,16 
Cloruros  mg/L  250 21,3 21,3 22,7 21,7 
Dureza mg/L 300 320 308 318 315,3 
Calcio mg/L 70 54.4 56,0 60,2 56,9 
Magnesio mg/L 30 – 50  39,9 40,8 41,7 40,8 
Alcalinidad mg/L 250 – 300  340,0 360,0 354,0 351,3 
Bicarbonatos mg/L 250 – 300  200 215 217 210,67 
Sulfatos mg/L 200 122.1 108,0 109,4 113,2 
Amonio mg/L <0,50 0,036 0,018 0,004 0.02 
Nitritos mg/L 0,01 0,03 0,05 0,02 0.03 
Nitratos mg/L <40 1,800 1,200 1,500 1,5 
Hierro mg/L 0,3 0.045 0,045 0,025 0,038 
Fosfatos mg/L <0.30 0,51 0,48 0,46 0,48 
Sólidos Totales mg/L 1000 420.0 440,0 432,0 430,7 
Sólidos Disueltos  mg/L 500 301.3 303,8 310,2 305,1 





 Caracterización Físico- Química (2º Semana)  
*Fuente: Laboratorio de Aguas de la ESPOCH- Autor  
TABLA 2-11 
Análisis microbiológico (2ºSemana) 















*Fuente: Laboratorio Microbiológico de la ESPOCH- Autor 
 
 










Color Unid Co/Pt 5 5 5 4 4,7 
pH Unid  6,5 – 8,5 7,00 7,14 6,88 7,01 
Conductividad µsiems/cm <1250 454 460 432 448.7 
Turbiedad NTU 1 0,3 0,3 0,2 0,26 
Cloruros  mg/L  250 22,6 24,8 23,2 23,5 
Dureza mg/L 300 300 304 306 303,3 
Calcio mg/L 70 63,7 63,0 62,9 63,2 
Magnesio mg/L 30 – 50  41,3 42,6 41,9 41,9 
Alcalinidad mg/L 250 – 300  322,5 310,7 315,0 316,1 
Bicarbonatos mg/L 250 – 300  230,7 235,4 237 234,37 
Sulfatos mg/L 200 100,6 101,3 101,4 101,1 
Amonio mg/L <0,50 0,036 0,002 0,003 0,01 
Nitritos mg/L 0,01 0,03 0,03 0,02 0.026 
Nitratos mg/L <40 1,700 1,400 1,400 1,5 
Hiero mg/L 0,3 0.05 0,045 0,04 0,045 
Fosfatos mg/L <0.30 0,383 0,35 0,317 0,35 
Sólidos Totales mg/L 1000 430,0 440,0 441,0 437 
Sólidos Disueltos  mg/L 500 300,3 301,8 300,9 301 





Caracterización Físico- Química (3º Semana) 
*Fuente: Laboratorio de Aguas de la ESPOCH- Autor  
 
TABLA 2-13 
Análisis microbiológico (3ºSemana) 



























Color Unid Co/Pt 5 4 4 4 4 
pH Unid  6,5 – 8,5 7,06 7,05 7,05 7,05 
Conductividad µsiems/cm <1250 488 490 489 489 
Turbiedad NTU 1 0,3 0,2 0,3 0,26 
Cloruros  mg/L  250 20,9 21,2 20,7 20.93 
Dureza mg/L 300 300 300 300.9 300,3 
Calcio mg/L 70 58.7 60,1 60,2 59.7 
Magnesio mg/L 30 – 50  40,9 40,8 41,1 40,9 
Alcalinidad mg/L 250 – 300  358,0 360,0 360,0 359,3 
Bicarbonatos mg/L 250 – 300  200 210,8 212 207,6 
Sulfatos mg/L 200 122.1 118,0 119,1 119,7 
Amonio mg/L <0,50 0,030 0,028 0,02 0.026 
Nitritos mg/L 0,01 0,04 0,02 0,01 0.03 
Nitratos mg/L <40 1,800 1,200 1,500 1,5 
Hiero mg/L 0,3 0.045 0,045 0,025 0,023 
Fosfatos mg/L <0.30 0,31 0,30 0,281 0,28 
Sólidos Totales mg/L 1000 442.0 441,6 441,0 441,5 
Sólidos Disueltos  mg/L 500 300,0 297,6 300,1 299,2 





Caracterización Físico- Química (4º Semana) 
*Fuente: Laboratorio de Aguas de la ESPOCH- Autor  
TABLA 2-15 
Análisis microbiológico (4ºSemana) 















*Fuente: Laboratorio Microbiológico de la ESPOCH- Autor 











Color Unid Co/Pt 5 4 4 4 4 
pH Unid  6,5 – 8,5 7,00 7,00 7,1 7,03 
Conductividad µsiems/cm <1250 500,1 490 490,6 493,6 
Turbiedad NTU 1 0,31 0,29 0,28 0,29 
Cloruros  mg/L  250 20,9 21,1 21,0 21 
Dureza mg/L 300 315 309 312 312 
Calcio mg/L 70 59.5 56,0 56.4 57,3 
Magnesio mg/L 30 – 50  41,7 40,8 39,9 40,8 
Alcalinidad mg/L 250 – 300  309,0 312,0 310,0 310,3 
Bicarbonatos mg/L 250 – 300  295,8  300,2 302,6 299,5 
Sulfatos mg/L 200 110,1 108,0 108,4 108,8 
Amonio mg/L <0,50 0,03 0,03 0,03 0.03 
Nitritos mg/L 0,01 0,029 0,03 0,03 0.0296 
Nitratos mg/L <40 1,200 1,200 1,300 1,230 
Hiero mg/L 0,3 0.035 0,035 0,025 0,032 
Fosfatos mg/L <0.30 0,30 0,31 0,31 0,283 
Sólidos Totales mg/L 1000 390.0 420,0 420,0 410,0 
Sólidos 
Disueltos  
mg/L 500 303,0 303,1 300,0 302,03 




2.5.2. Caracterización Físico- Química del Agua después de Realizar las Pruebas de 
Tratabilidad 
2.5.2.1. Dureza  
Este es uno de parámetros que se encontraba fuera de los límites permisibles de la Norma 
INEN 1108. 
Para reducir la dureza presente en el agua, a nivel de laboratorio se realizaron pruebas de 
Tratabilidad, en un proceso de ablandamiento utilizando Zeolitas las mismas que se 
activaron con una solución de NaCl (tiempo de activación 10min) con diferentes 
concentraciones, obteniendo los siguientes resultados. 
TABLA 2-27a 
Pruebas de Tratabilidad, DUREZA (Zeolitas Activadas al 20%) 










1 0,1 320 50 560 
2 0,1 310 50 384 
3 0,1 316 50 416 
4 0,1 320 50 560 
           *Fuente: Autor 
TABLA 2-27b 
Pruebas de Tratabilidad, prueba de DUREZA (Zeolitas Activadas al 15%) 










1 0,1 320 50 512 
2 0,1 310 50 320 
3 0,1 316 50 472 
4 0,1 320 50 512 
*Fuente: Autor 
TABLA 2-27c 
Pruebas de Tratabilidad, prueba de DUREZA (Zeolitas Activadas al 10%) 










1 0,1 320 50 104 
2 0,1 316 50 72 
3 0,1 320 50 104 










2.5.2.2. Nitritos  
Al realizar las pruebas de Tratabilidad en el laboratorio, durante el proceso de 
ablandamiento (con Zeolitas), también disminuyeron los nitritos, a continuación se detalla 
los resultados.  
TABLA 2-28a 
Pruebas de Tratabilidad, NITRITOS (Zeolitas Activadas al 20%) 










1 0,1 0.029 50 0.031 
2 0,1 0,03 50 0.034 
3 0,1 0,03 50 0.034 
4 0,1 0,02 50 0.03 
           *Fuente: Autor 
 
TABLA 2-28b 
Pruebas de Tratabilidad, NITRITOS  (Zeolitas Activadas al 15%) 










1 0,1 0.029 50 0.02 
2 0,1 0,03 50 0.029 
3 0,1 0,03 50 0.029 




Pruebas de Tratabilidad, NITRITOS (Zeolitas Activadas al 10%) 










1 0,1 0.029 50 0.006 
2 0,1 0,03 50 0.008 
3 0,1 0,03 50 0.000 
4 0,1 0,02 50 0.0001 
           *Fuente: Autor 
 
 




2.5.2.3. Fosfatos  
Los fosfatos presentes en el agua, un parámetro que también estaba fuera de la normativa 
disminuyeron considerablemente con la utilización de Zeolitas. Obteniendo los siguientes 
resultados:  
TABLA 2-28a 
Pruebas de Tratabilidad, FOSFATOS (Zeolitas Activadas al 20%) 
 










1 0,1 0.51 50 0.49 
2 0,1 0,40 50 0.38 
3 0,1 0.46 50 0.45 
4 0,1 0,34 50 0.33 
           *Fuente: Autor 
 
TABLA 2-28b 
Pruebas de Tratabilidad, FOSFATOS (Zeolitas Activadas al 15%) 
 










1 0,1 0.51 50 0.43 
2 0,1 0,40 50 0.31 
3 0,1 0.46 50 0.37 




Pruebas de Tratabilidad, FOSFATOS (Zeolitas Activadas al 10%) 
 










1 0,1 0.51 50 0.35 
2 0,1 0,40 50 0.22 
3 0,1 0.46 50 0.29 


















3. DISEÑO  
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN SAN VICENTE 
FERRER  
 
En base a las caracterizaciones físico- químicas y microbiológicas realizadas al agua, se 
determinó que el tratamiento necesario para que el agua sea apta para los consumidores, 
consiste en la reducción de la dureza, fosfatos, nitratos, Coliformes totales y fecales, 
parámetros que se encuentran fuera de la norma. 
 
Para el diseño se consideró el número de personas del barrio San Vicente de Yaruquíes, 
realizando una proyección de 20 años. 
3.1.1. Población Futura  
 
      (   )
   Ecuación 3.2.1  
       (      )
   
         
Donde:  
No: Población al inicio del período  
Nt: población futura  
r: Tasa media anual de crecimiento (3%) 
*Fuente: INEC 


























  *Fuente: Autor 
3.1.2. Dotación Básica  
    
   
   
     Ecuación 3.2.1.1 
    
          
          
   
     
   
   
    
       
  
       
            
 
                ⁄  
Donde:  
DB: Dotación Básica (L/hab*día) 
Vac: Volumen de agua consumida (L/día) 
Tus: Total de socios servidos (habitantes) 
Nº AÑO POBLACIÓN 
0 2010 904 
1 2011 931 
2 2012 959 
3 2013 988 
4 2014 1017 
5 2015 1048 
6 2016 1079 
7 2017 1112 
8 2018 1145 
9 2019 1179 
10 2020 1215 
11 2021 1251 
12 2022 1289 
13 2023 1327 
14 2024 1367 
15 2025 1408 
16 2026 1451 
17 2027 1494 
18 2028 1539 
19 2029 1585 
20 2030 1633 







/mes (JAAP BARRIO SAN VICENTE) 
Tus: 186 socios 
*Estimación JAAP- SAN VICENTE: cada socio representa 5 habitantes. 
3.1.3. Dotación Futura  
            Ecuación 3.2.2 
                    ⁄  
                 ⁄  
 
3.1.4. Gasto Diario (Qmed) 
     
   
     
  Ecuación 1.8.6 
     
                      ⁄
           
 
              
 
Donde:  
Qmed: Gasto medio diario, en L/s 
P: Número de habitantes  
DF: Dotación, en L/hab/día  
86400: Segundos/día, s/d 
3.1.5. Gasto máximo diario (QMd) 
QMd = k * Qmed    Ecuación 3.2.4 
QMd = 1,3 * 3,11L/s 
QMd = 4,04L/s    
 





QMd: Gasto máximo diario, (L/s) 
k: Coeficiente  de variación diaria, adimensional (1,3 JAAP- SAN VICENTE) 
Qmed: Gasto medio diario, en L/s  
3.1.6. Gasto Máximo horario (QMh) 
QMh = k * QMd    Ecuación 3.2.5 
QMh = 1,3 * 4,04 L/s 
QMh = 5,25 L/s     
Donde:  
QMh: Gasto máximo horario, en L/s 
K: Coeficiente de variación horaria, adimensional  
QMd: Gasto máximo diario, L/s 
3.1.7. Determinación del Caudal  
 
Para realizar el diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, se realiza la medición 
de caudal  directamente en la capacitación, ya que la tubería que va desde la captación al 
tanque de almacenamiento puede tener alguna fuga y esto puede alterar la medida del 
caudal. 
3.1.7.1. Cálculo del caudal del agua captada  
 
VOLUMEN (L) TIEMPO (s) 
7,5 2,15 
                  *Fuente: Autor 
 
  
       
      
 






    
     
 
 
          
3.2. PROCESOS DE POTABILIZACIÓN  
  
3.2.1. REJILLAS  
 
Es considerado un procedimiento de  separación de material grueso y muy grueso que se 
encuentra presente en el agua, lo cual es muy común en las aguas de vertientes; por esta 
razón es un pre tratamiento que se coloca en el lugar de la captación. 





*Fuente: CRITES, R. TCHOBANOGLOUS, G. 
3.2.1.1. Cálculo de la velocidad de aproximación del fluido hacia la reja  
 




       
              
          
Datos para el cálculo del Área: 
Estos datos se obtuvieron midiendo el canal que hay en la captación. 
X = 0,50 m (ancho del canal)  
DATOS PARA EL CALCULO 
Barras cuadradas, espesor (s) 18 mm 
Inclinación con la vertical  33º 
Separación entre barras  30 mm 




Y = 0,30 m (altura del canal) 
    
          ⁄
      
 
            
3.2.1.2. Calculo de la suma de las separaciones entre barras  
   (
  
 
   ) (   )   Ecuación 1.7.3.3 
     (
  
  
   ) (     )     
        (
  
  
   ) (  ) 
     (
     
  
) (  ) 
     (
         
  
) 
   (  )              
  
                 
            
         
Donde:  
b= ancho del canal (mm) 
bg = suma de las separaciones entre barras (mm) 
e = separación entre barras (mm) 
s = espesor de las barras (mm) 
3.2.1.3. Cálculo de la longitud de la rejilla 
  











   
               
          
Ecuación 1.7.3.4 
 
   
    
      
 
        
3.2.1.4. Cálculo  del Área Libre al paso de agua 
                 Ecuación 1.7.3.5 
                 
        
  
Donde:  
L: Longitud de la rejilla 
bg: suma de la separaciones entre barras  
 
3.2.1.5. Cálculo del Número de Barras  
 
   (   )      Ecuación 1.7.3.6 
 
   (   )     
 
X (ancho del canal) 
Y (altura del canal) 
 




           
 
      
 
     
Donde:  
 
b = ancho del canal (cm) 
 
e= separación entre barras (cm)   
 
 
3.3. AIREACIÓN  
El aireador será diseñado para un caudal de 3,49 L/s, el mismo se utilizara para incorporar 
el oxígeno al agua y que se oxiden los compuestos ferrosos. 
3.3.1 Área Total  
La carga hidráulica dela aireador T.A. es de 6 L/s*m
2
, valor recomendado para remover 
hierro con una eficiencia del 70 al 80% y con una efectividad del 80 al 90%. 
4 
Datos:  
     
 
    
 
  
     
 
      
   
               ⁄  
 
    
 
  
           Ecuación 3.3.2.1 
   
    
 
  
      
    
  
     
      
  
      
 
       
Donde:  
At: Área total del aireador (m
2
) 
                                                          
4
 Tomado de la Tesis TESO19P del Ing. Jorge Montero Oxidación de Hierro por medio de Aireación a 
gravedad de bandejas múltiples capítulo 5.2.1  




Q: Caudal (L/s) 
TA: Carga Hidráulica (3,5L/sm
2
) 
3.3.2. Altura Total  
La altura total recomendada para la remoción de hierro se encuentra entre 2 y 2,5m, 
recomendado para una eficiencia del 90% que se adopte una altura de 2m.
5
 
3.3.3. Área de Aireación  
Asumiendo bandejas cuadradas de aireación de 0,80m de lado. 
               
        
  
3.3.4. Número de unidades de aireación requerida  
 
     
  
  
       Ecuación 3.3.2.3       
  
  
     
 
 
    
Donde:  
At: Caudal de Diseño  
Ai: Caudal que ingresa a cada torre  
3.3.5. Número de bandejas y separación entre bandejas  
El número de bandejas recomendado para el caudal que tenemos es de 2 unidades a una 




3.3.6. Tiempo de exposición  
  √
     
 
     Ecuación 3.3.2.5 
                                                          
5
 Tomado de la Tesis TESO19P del Ing. Jorge Montero Oxidación de Hierro por medio de Aireación a 
gravedad de bandejas múltiples capitulo 5.2.1 
6
 Tesis TESO 19P del Ing. Jorge Montero Oxidación de Hierro por medio de Aireación a gravedad de bandejas 
múltiples capitulo 5.2.1  






     
   
 
         
Donde:  
t: tiempo de exposición (s) 
H: Altura total de bandejas (2m) 






Este elemento tiene por objetivo separar del agua cruda la arena y sólidos que están en 
suspensión en el agua, con el fin de evitar que se produzcan depósitos en la obra de 
conducción. El Desarenador se refiere normalmente a la remoción de partículas superiores 
a 0.2 mm. 
 
3.4.1. Velocidad de sedimentación  
 
Para determinar la velocidad de sedimentación utilizamos la siguiente ecuación de Stokes. 
 
   Ecuación 3.2.2.1.          
 (     )
   
   
Datos:  
Para escoger el diámetro de la partícula utilizaremos el anexo 3 literal a. 
 
 





Parámetros de Diseño  
PARAMETROS  VALOR  
Diámetro de la partícula   0.150mm 
Peso específico de la partícula  1525 kg/m
3
 
Densidad del líquido a 15ºC 999,19 kg/m
3
 
Viscosidad del líquido a 15ºC 0,00114 Kg/ms 
*Fuente: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/viscoh2o.pdf 
 
   
       (            )     ⁄
  (       )     
(         )  
 
   
       (      )     ⁄
            
            
             
             
Donde:  




d= diámetro de las partículas (mm) 
Ps= peso específico de la partícula (kg/m
3
) 
ρ=densidad del líquido (kg/m3) 
µ= viscosidad del líquido a 15ºC (kg/m.s) 
3.4.2. Velocidad de Sedimentación Crítica  
Para determinar la velocidad crítica se utilizara la tabla de la relación del diámetro de la 
partícula y la velocidad de sedimentación, expuesta en el Anexo 3 literal b.  
 




         
      
 
       Ecuación 3.2.2.1. 
          cm/s 
3.4.3. Tiempo de Caída   
Asumiendo un valor de altura útil del desarenador de 6m, tenemos: 





   
        Ecuación 3.2.3.3. 
    
  
         
 
              
3.4.4. Tiempo de Retención  
Utilizando los valores del Anexo 4 en la que se muestra la relación de a/t para depósitos 
con muy buenos deflectores y con una remoción del 87,5%, por tanto:  
        Ecuación 3.2.3.4 
                 
           
3.4.5. Capacidad del desarenador  
        Ecuación 3.2.3.5 
         
  
 
           
         
3.4.6. Superficie del desarenador  





    
      
  
 
           




3.4.7. Zona de sedimentación  
L = 4b  















Por lo tanto: 
L= 2,4m (Largo de la zona de sedimentación) 
b= 0,60cm (Ancho de la zona de sedimentación) 
3.4.8. Dimensionamiento de la pantalla deflectora 
 
Considerando que la a través de los orificios es de: 0,068m/s: 




    
           ⁄
        
 
           
Área de cada orificio  
               Ecuación 3.2.3.9-b 
         
Número de orificios:  




    
  
  
     Ecuación 3.2.3.9-c 
    
      
    
 
                 
3.5. ABLANDADOR  
 
Para el tanque de ablandamiento se consideró las características del tanque de 
almacenamiento y el volumen que se va a tratar. 
3.5.1. Diseño del Tanque de Ablandamiento 
Datos:  
Altura del tanque= 4,30m  
Ancho del tanque= 11,40m 
Largo del tanque= 7,96m 
Volumen= 314,73m
3 
   *Fuente: Autor  
En esta etapa de ablandamiento de va a colocar una malla con agujeros que tengan un 
diámetro < 3mm. Sobre esta malla se coloca la zeolita. Calculamos usando la siguiente 
formula:  
       
            
 
 
       
     
 
 
             
3.5.2. Calculo de la cantidad de Zeolita  
 




En durante las pruebas de Tratabilidad del agua se utilizó 50gramos de Zeolitas en 100ml 
de aguas; mediante un factor de conversión vamos a determinar la cantidad de necesaria de 
zeolita para nuestro volumen de agua. 
 
                 
                                                     
                           
 
 
                 
          
        
 
 
                            
 
                          
  
3.6. FILTRACIÓN  
 




Ecuación 3.2.5.a  
 
  
        ⁄




















Vf: Velocidad de filtración (m/h) – Tabla 1.6.7.3 
 
3.6.2. Determinación del número de Filtros 
 
 








    
 
3.6.3. Determinación del área para cada unidad. 
 
    
 
 
 Ecuación 3.2.5.c 
 
    








        
Donde:  
 




n: Número de filtros calculados   
 
 
3.6.4. Determinación de las dimensiones del filtro: 
 
 
c) Calculo de la longitud dela pared común por unidad (m) 
 
 




   (
      
   
)




   (
        
   
)
   
 
 








n: Número de filtros calculados  
 
 
d) Ancho de la unidad en (m) 
 
 
   (
(    )  
   
)
   
Ecuación 1.7.7.3.d2 
 
   (
(    )    
   
)
   
 
         
 
La altura total se determinara basándonos en las alturas parciales, indicadas en la Tabla 
1.6.7.3.  
TABLA 3-3 
Componentes del Filtro Lento de Arena  
Componente   Valores (m) 
Altura del lecho (soporte incluye drenaje) 0,25 
Altura del sobrenadante 0,8 
Borde Limite 0,10 
*Fuente: Autor 




3.7. DESINFECCIÓN  
 
3.7.1. Dimensionamiento Tanque de Cloración  
 
                    Ecuación 3.2.6.1 
 
                
  ⁄        
 






tr: tiempo de retención (1200) 
3.7.2. Altura del Tanque 
         
       
 
    Ecuación 3.2.6.2 
         
      
       
 
               
Donde:  
Área = 3,54 * 2,89 m
2
 (área de la filtración) 
3.7.3. Calculo del peso del Hipoclorito de Sodio  
      Ecuación 1.7.8.1.3 
       
  
 




            
Donde:  
P: Peso del cloro en (g/h)  




Q: Caudal del agua a clorar en (m
3 
/h) 
d: dosificación adoptada en g/m
3
 
3.7.4. Calculo del Peso del Producto comercial  
 
    
      
 
         Ecuación  1.7.8.1.3 
 
    




           
Donde:  
Pc: Peso del producto comercial en g/h 
r: % de cloro que contiene el producto comercial (65%) 
3.7.5. Cálculo de la demanda horaria de la solución 
    
       
 
 
    











   
     
 
 
            
 
Donde:  
qs= demanda horaria de la solución en (L/h) asumiendo que la densidad de 1L dela solución 
pesa 1kg. 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROYECCIÓN FUTURA DE LA POBLACION  
C: concentración de la solución (1%) 
3.7.6. Calculo del Volumen  
         
               
           
 
3.8. RESULTADOS  
3.8.1. PROYECCCIÓN FUTURA  


















FIGURA 3-1 PROYECCIÓN FUTURA 









3.8.1. RESULTADOS DE PROYECCION FUTURA 
 
TABLA 3-4 
RESULTADOS PROYECCIÓN FUTURA 
 
 
PARAMETROS  SIMBOLO VALOR  UNIDADES 
 
Población Futura Nt 1683 Habitantes 
 
Dotación Básica  DB 133,3 L/hab*dia 
 
Dotación Futura DF 159,96 L/hab*dia 
 
Gasto Medio Diario Qmed 3,11 L/s 
 
Gasto Máximo Diario QMD 4,04 L/s 
 
Gasto Máximo Horario QMh 5,25 L/s 
 
Caudal de Captación  Qcaotación 3,49 L/s 
 
















3.8.2. RESUTADOS DE POTABILIZACIÓN  
TABLA 3-5 




























































































































































Velocidad de sedimentación  Vs 0,45  
cm/s 
Velocidad de sedimentación Critica  Vsc 0,68 cm/s 
Tiempo de Caída  td 882,353 s 
Tiempo de retención  a 2091,18 s 
Capacidad del desarenador  C  7,30 m
3
 
Superficie del desarenador Ad 1,22 m 






















Espacio entre orificios 























































































































































































































*Fuente: Autor  
 




3.9. PROPUESTA  
La propuesta que se realiza para el Diseño de la Planta Potabilizadora de Agua para el barrio San Vicente Ferrer de la parroquia 




técnicas (Tabla 3-5)   
1 AIREADOR DE 
BANDEJAS  
Especificaciones 
Técnicas (Tabla 3-6) 
1 DESARENADOR  
Especificaciones 
Técnica (Tabla 3-7) 
1 TANQUE DE 
ABLANDAMIENTO  
Especificaciones 
Técnicas (Tabla 3-8) 
1FILTRO LENTO DE 
ARENA  
Especificaciones 
Ténicas (Tabla 3-9) 
DESINFECCIÓN  
Especificaciones 
Técnicas (Tabla 3-10) 




3.10. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
TABLA 3-11 
Resultado promedio de Color en las etapas de tratamiento 
PROCESO SEM 1  SEM 2 SEM 3 SEM 4 
CAPTACIÓN  4 5 4 4 
TANQUE 5 5 4 4 
DOMICILIO 4 4 4 4 
AGUA TRATADA 4 5 4 4 
 
 
Fig. 3-2 Resultados promedios de color en las etapas de tratamiento  
Como podemos observar en la figura no existe mayor variación en el color durante el 
proceso de tratamiento del agua, estos valor obtenidos en cuatro semanas se encuentran 










SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
Color 
CAPTACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DOMICILIO AGUA TRATADA













SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
pH 
CAPTACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DOMICILIO AGUA TRATADA
TABLA 3-12 
Resultado promedio de pH en las etapas de tratamiento 
PROCESO SEM 1  SEM 2 SEM 3 SEM 4 
CAPTACIÓN  7,06 7,00 7,06 7,00 
TANQUE 6,98 7,05 7,05 7,00 
DOMICILIO 7,45 7,05 7,05 7,1 













Fig. 3-3 Resultados promedio de pH en las etapas de tratamiento  
El análisis de pH en las cuatro etapas del tratamiento de agua durante las cuatro 



















SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
CLORUROS  
CAPTACIÓN TANQUE DOMICILIO AGUA TRATADA
 
TABLA 3-13 
Resultado promedio de Cloruros en las etapas de tratamiento 
PROCESO SEM 1  SEM 2 SEM 3 SEM 4 
CAPTACIÓN  21.3 22.6 20.9 20.9 
TANQUE 21.3 24.8 20.9 21.1 
DOMICILIO 22.7 23.2 20.7 21.0 





Fig. 3-4 Resultados promedio de Cloruros  en las etapas de tratamiento  
Los resultados a los análisis realizados tanto en agua cruda como tratada uno de los 
parámetros de importancia para el agua potable son los cloruros los mismos que se 
encuentran dentro de los límites permisibles de la Norma 1108 de Agua Potable. 
 












SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
DUREZA 
CAPTACIÓN TANQUE DOMICILIO AGUA TRATADA
 
TABLA 3-13 
Resultado promedio de Dureza en las etapas de tratamiento 
PROCESO SEM 1  SEM 2 SEM 3 SEM 4 
CAPTACIÓN  300 300 300 315 
TANQUE 308 304 300 309 
DOMICILIO 328 306 309 312 











Fig. 3-5 Resultados promedio de Dureza  en las etapas de tratamiento  
Los resultados a los análisis realizados tanto en agua cruda como agua tratada uno de 
los parámetros de importancia en el análisis de agua es la dureza, estos valores al 
realizar las pruebas de laboratorio se encontraban fuera de Norma, pero al darles la 
Tratabilidad se consiguió reducir estos valores; los mismos que ya cumplen con la 
Norma 1108 de Agua Potable. 
 
 











SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
NITRITOS  
CAPTACIÓN TANQUE DOMICILIO AGUA TRATADA
TABLA 3-14 
Resultado promedio de Nitratos en las etapas de tratamiento 
PROCESO SEM 1  SEM 2 SEM 3 SEM 4 
CAPTACIÓN  0.03 0.04 0.03 0.03 
TANQUE 0.02 0.02 0.05 0.03 
DOMICILIO 0.026 0.01 0.02 0.029 











Fig. 3-6 Resultados promedio de Nitritos  en las etapas de tratamiento  
En la figura podemos observar los resultados de los análisis realizados tanto al agua 
cruda, como al agua tratada, estos datos revelan que los nitritos no estaban dentro de los 
límites permisibles de la Norma 1108, antes de la tratabilidad, después de la misma 
















CAPTACIÓN TANQUE DOMICILIO AGUA TRATADA
FOSTAFOS  
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
TABLA 3-15 
Resultado promedio de Fosfatos en las etapas de tratamiento 
PROCESO SEM 1  SEM 2 SEM 3 SEM 4 
CAPTACIÓN  0.51 0.38 0.49 0.31 
TANQUE 0.48 0.35 0.33 0.25 
DOMICILIO 0.48 0.33 0.25 0.31 
AGUA TRATADA 0.43 0.28 0.25 0.13 
 
 
Fig. 3-7 Resultados promedio de Fosfatos  en las etapas de tratamiento  
Los fosfatos fueron no de los parámetros que tenía sus valores fuera de Norma, esto 
luego de realizar las pruebas de laboratorio al agua crudo en sus diferentes etapas. 
Luego de darle el tratamiento estos disminuyeron y se encuentran dentro de los límites 
permisibles que exige la Norma  INEN 1108 de Agua Potable. 
 
 




3.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 Durante las semanas de recolección de muestras no se presentaron 
precipitaciones al momento de realizarlas por lo los valores de color y turbiedad 
y STD  se encuentran dentro de los valores aceptables de la Norma 1108. 
 
 Los resultados de los análisis realizados al agua cruda, en la captación, en el 
tanque de almacenamiento, y el domicilio; parámetros como dureza, nitritos, 
fosfatos y Coliformes fecales se encontraron siempre fuera de Norma. El 
incremento de la concentración de Fosfatos en el agua superficial aumenta el 
crecimiento de organismos dependientes del fosforo, como son las algas, 
provocando la disminución considerable  de la calidad del agua que va hacer 
distribuida a los habitantes del barrio San Vicente Ferrer.  Así como el elevado 
valor en la dureza del agua puede ser causa del deterioro de las tuberías que 
conducen el agua a sus diferentes puntos de distribución. 
 
 Con los datos obtenidos en los análisis realizados al agua podemos darnos 
cuenta que se necesita implementar una planta potabilizadora de agua, que 
permita el mejoramiento de la calidad de agua que están consumiendo; para el 
dimensionamiento  se tomó en cuenta el número de habitantes del barrio y son 
932 habitantes, se midió el caudal de tratamiento en la Vertiente donde se realiza 
la captación el mismo que fue de 3,49L/s; otro factor importante fue ver cuáles 
son las necesidades que presenta el agua para mejorar su calidad. 
 
 Tomando en cuenta todos los aspectos antes mencionados se propone 
implementar, una rejilla en el lugar de la captación con el fin de evitar que el 
agua venga con partículas sólidas grandes las mismas que pueden tapar las 
tuberías, un aireador de bandejas el mismo que ayudar a eliminar la presencia de 
olores o sabes ajenos al agua, esto considerando que hay la presencia de 
Coliformes fecales y totales; un desarenador ya que como es agua de vertiente 
este tiene la presencia de partículas más pequeñas que son arrastradas con el 
agua, un tanque de ablandamiento utilizando Zeolitas efectuar un intercambio 
iónico en agua y reducir la dureza presente en la misma, un filtro lento de arena 




para las partículas que pudieran pasar del proceso de ablandamiento; por último 
la desinfección que es muy importante dentro del proceso de potabilización ya 
que con esto se puede prevenir o controlar algún tipo de infección intestinal en 
los habitantes. 
 
















4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
4.1 CONCLUSIONES   
 
 Se propone un diseño de una Planta Potabilizadora de agua en el barrio San 
Vicente Ferre perteneciente a la parroquia de Yaruquíes, considerando la 
necesidad tanto económica como de calidad. 
 
 Se realizó el monitoreo tanto en la vertiente, el tanque de almacenamiento y un 
domicilio así como la tubería q transporta el agua de la vertiente hacia el tanque 
y del tanque a los domicilios; durante cuatro semanas tomando muestras en cada 
etapa para su posterior análisis.  
 
 Mediante la caracterización del agua, se tuvo el diagnóstico del estado actual del 
agua, permitió identificar que se presentaban problemas de dureza, presencia de 
nitritos, fosfatos; además Coliformes fecales y totales, los mismos que tenían sus 
valores fuera de los límites permisibles que exige la Norma INEN 1108 de Agua 
Potable. 
 
 En consideración al resultado de la caracterización se plantea un diseño para una 
planta de tratamiento, la misma que controlará los parámetros que se encuentran 
fuera de la Norma, este consta de seis etapas: rejillas, aireación por bandejas, 
desarenador, ablandamiento, filtración lenta con arena y desinfección. 
 
 
 Se efectuaron las pruebas de tratabilidad en el laboratorio en donde se verifico 
que los parámetros que se encontraban fuera de Norma  como son la dureza, 
nitritos, fosfatos, se redujeron mediante la utilización de zeolitas activadas al 
10% con NaCl, dándonos como resultado la reducción de la dureza de un valor 
de 320mg/L (inicial) a uno de 48 mg/L (agua tratada); en fosfatos disminuyeron 
de   0,51 mg/L (iníciales) a 0,13mg/L (después del tratamiento);  de igual 
manera los nitritos se redujeron de 0.05 mg/L (inicio) a 0,0001 mg/L (agua 
tratada), cumpliendo estos valores con la Norma 1108 para Agua Potable.  




4.2. RECOMENDACIONES  
 
 Aplicar  el estudio realizado,  para garantizar a los usuarios del barrio San 
Vicente Ferrer que se consumirá  agua de calidad, cumpliendo con los 
requerimientos de la NORMA INEN PARA AGUA POTABLE 1108, ya que 
esto ayudara a prevenir enfermedades gastrointestinales por la presencia de 
agentes patógenos en el agua. 
 
  Realizar la caracterización físico- química y microbiológica periódicamente, 
tanto en la fuente de captación, en el tanque de almacenamiento y en los 
domicilios, con la objetivo de obtener una base de datos, los mismos que nos 
ayudaran a identificar algún tipo de alteración en la composición del agua y 
evitar problemas con los habitantes del barrio. 
 
 Dar el mantenimiento adecuado al tanque de almacenamiento, y la tubería que 
conduce el agua de la fuente al tanque, como del tanque a los domicilios, ya que 
se pudo apreciar que están deterioradas, para evitar algún tipo de contaminación 





















La presente investigación tiene como objetivo proporcionar el Diseño de una Planta 
Potabilizadora de Agua en el Barrio San Vicente Ferrer de la Parroquia de Yaruquíes 
del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, a fin de controlar y mejorar la calidad 
del agua. 
Las muestras de agua se tomaron en forma sistemática durante cuatro semanas en: la 
vertiente de abastecimiento, tanque de almacenamiento y domicilio. Se realizaron 
análisis físico-químicos y microbiológicos utilizando métodos y técnicas basadas en el 
Estándar Methods, Métodos de Hach y Filtro por Membrana para Coliformes Fecales y 
Totales en el Laboratorio de Aguas y Microbiología de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, utilizando equipos y materiales dependiendo el parámetro a determinar; 
se obtuvieron valores altos en nitritos (0,005mg/L), fosfatos (0,51mg/L) y dureza 
(320mg/L). 
El diseño se basó en los cálculos de ingeniería, con proyección de 20 años de vida útil, 
el sistema constará de seis etapas en el proceso de potabilización estos son: rejillas, 
aireación de bandejas, desarenador, ablandamiento, filtración lenta con arena y 
desinfección. 
De los resultados obtenidos en la caracterización físico-química se encontraron 
parámetros fuera de los límites permisibles,  el diseño de la Planta potabilizadora 
permite corregir los problemas presentes, disminuyendo los valores altos de nitritos, 
fosfatos y dureza, obteniendo agua potable que cumple con la Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 1108: 2010. 
Se recomienda a la Junta Administradora de Agua del Barrio San Vicente Ferrer 
ubicado en la Parroquia de Yaruquíes, aplicar el estudio realizado, para abastecer a los 









The main objective of this research paper is to Design of a Potable Water Treatment 
Plant for San Vicente Ferrer Neighborhood, which belongs to Yaruquies, Riobamba – 
Chimborazo Province, in order to improve their water quality. 
The water samples were taken in a systematic way during four weeks from the 
following places: the source of supply, storing tank, and community membersʼhome. 
The physical chemical and micro-biological analyses were done by using methods and 
techniques based on the Standard Method, Hach Methods, and the Membrane Filter for 
Fecal and Total Coliform Bacteria search. The job was done in the Water and 
Microbiology Laboratory from the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo by 
using equipment and materials that depended on the parameters to be determined. The 
results showed high amounts of nitrites (0.005 mg/L), phosphates (0.51mg/L) and 
hardness (320mg/L). 
The designed was bases on the engineering calculations with a 20 year projection of life 
span. The System will have six steps in the process of water treatment: mesh screens, 
aeration trays, sand trap, softening, slow filtration with sand, and disinfection.  
From the results obtained during the physical – chemical characterization some 
parameters which are out of the permissible limits were found. The design of the 
Potable Water Treatment Plant allows correcting the present problems, lowering the 
nitrites, phosphates, and hardness of the water and obtaining the potable water that has 
the INEN Ecuadorian Technical Norm 1108:2011. 
It is recommended that the Water Administration Board of San Vicente Ferrer 
Neighborhood, Yaruquíes, apply the study done so that they supply quality potable 
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TECNICAS DE LABORATORIO 
 
Determinación del Potencial de Hidrogeno pH 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
La calidad del agua y el pH son a 
menudo mencionados en la misma 
frase. El pH es un factor muy 
importante, porque determinamos 
procesos químico, solamente pueden 
tener lugar a un determinado pH. 
 
El pH es un indicador de la acidez 
de una sustancia. Está determinado 
por el número de iones libres de 
hidrogeno (H
+







Soluciones buffer pH 
4, 7, 10 
 
 Calibramos el pH metro con 
las soluciones buffer 
respectivos (pH: 4,7,10) 
 Colocamos la muestra de 
agua problema en un vaso 
de precipitación y 
colocamos el electrodo. 












Determinación de Color 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
No tiene color, si aparece color es 
debido a sustancias en suspensión o 
en solución. El color verde se debe a 
presencia de algas, el color amarrillo 
a pardo puede ser por la presencia 
de hierro y magnesio, también 
desechos de cromato. 







 2 Celdas  
 
Agua destilada  
 
 Tomamos dos celdas, en la una 
colocamos agua destilada y en 
la otra colocamos la muestra. 
 
 Ubicamos en el equipo, la celda 
con agua destilada en el lado 
derecho y la muestra en el lado 
izquierdo. 
 
 Observamos y vamos 
comparando el color y 













Determinación de la Turbiedad 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
La turbidez es una medida del grado 
en el cual el agua pierde su 
transparencia debido a la presencia 
de partículas en suspensión. Cuanto 
más sólidos en suspensión hay en el 
agua, más sucia parece está y mayor 
será la turbidez. 
 
La turbidez es considerada una 







Agua destilada  
 
 Encendemos el equipo 
 Calibramos el equipo con el 
patrón primario de turbiedad 
 Calibramos con el patrón o 
solución estándar secundaria  
 Tomamos una celda y 
colocamos 10ml de la muestra. 
 Nos aseguramos que este bien 

















Determinación de la Conductividad  
 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
La medida de la conductividad 
depende de la actividad y los tipos 
de iones del agua. Por medio de la 
conductividad conocemos de forma 
global el grado de mineralización de 
agua, y podemos detectar 












 Calibramos el equipo con las 
respectivas soluciones patrones 
(100us/cm, 1000us/cm) 
 
 Colocamos la muestra de agua 
problema en un vaso de 
precipitación y colocamos el 
electrodo 
 















Determinación de sólidos totales disueltos 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
Es la cantidad total de sólidos 
disueltos en el agua. Está 







Agua destilada   
 Calibramos el equipo con las 
respectivas soluciones patrones 
(100us/cm, 1000us/cm) 
 
 Colocamos la muestra de agua 
problema en un vaso de 
precipitación y colocamos el 
electrodo 
 
















Determinación de Fosfatos   
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
El fósforo, como el nitrógeno, es 
nutriente esencial para la vida. Su 
exceso en el agua provoca 
eutrofización. 
 
El fósforo total incluye distintos 
compuestos como diversos 
ortofosfatos, polifosfatos, y fósforo 
orgánico. La determinación se hace 
convirtiendo todos ellos en 
ortofosfatos que son los que se 




 2 Erlenmeyer 
de 250ml 
 2 pipetas de 
10ml 





 Dos sobres de 
fosfato reactivo  
 
 
 Programamos el 
espectrofotómetro para analizar 
fosfatos  
 En dos Erlenmeyer colocamos 
10m de blanco y 10ml de 
muestra  
 Añadimos el sobre respectivo de 
fosfato reactivo tanto al blanco 
como a la muestra y agitamos. 
 Programamos el tiempo de 
reacción por 2 minutos 
 Colocamos el blanco en una 
celda de 10ml y procedemos a 
encerar el equipo  
 Colocamos la muestra problema 
en la celda  













CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
Es un constituyente de tipo 
inorgánico que está presente en las 
aguas de formación por lo tanto en 
las aguas que provienen de estas. 
El óxido de los tubos de hierro o 
acero aumentan considerablemente 




 2 Erlenmeyer 
de 250ml 
 2 pipetas de 
10ml 









 Programamos el equipo para 
hierro que es 290 Enter y 510nm 
 En dos Erlenmeyer colocamos 
10m de blanco y 10ml de 
muestra  
 Añadimos dos sobres de Ferro 
ver tanto el blanco como la 
muestra y agitamos. 
 Programamos el tiempo de 
reacción por 3 minutos 
 Colocamos el blanco en una 
celda y enceramos el equipo  
 Colocamos la muestra problema 
en la celda  
 Realizamos la lectura  
 
Lectura directa 




Determinación de Manganeso  
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
El magnesio junto al 
calcio sirve para calibrar 
la dureza del agua. La 
cantidad de magnesio 
depende de los terrenos 
que el agua atraviesa 
 
 
 2 Erlenmeyer de 
250ml 
 2 pipetas de 10ml 
 Celda de 10ml  
 Agua destilada  
 Pan Indicador 
solución 10%  
 Solución de 
cianuro  
 
 Programamos el equipo para 
manganeso que es 290 Enter y 
510nm 
 En dos Erlenmeyer colocamos 
10m de blanco y 10ml de muestra  
 Añadimos 15 gotas de Pan 
Indicador solución al 10% y 
agitamos  
 Programamos el tiempo de 
reacción por 2 minutos 
 Colocamos el blanco en una celda 
 Ponemos la celda con el blanco en 
el equipo y enceramos  
 Colocamos la muestra problema 
en la celda  








Determinación de Nitritos 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
Los nitritos son indeseables en 
aguas potables de consumo público, 
algunas aguas debido a terrenos por 
donde discurren o a las condiciones 
de almacenamiento, pobre en 
oxígeno, puede presentar cierto 
contenido en nitritos. La presencia 




 2 Erlenmeyer 
de 250ml 
 2 pipetas de 
10ml 








 Programamos el equipo para 
nitritos que es 371Enter y 
507nm 
 En dos Erlenmeyer colocamos 
10m de blanco y 10ml de 
muestra  
 Añadimos los sobres de la 
solución Nitriver 3 tanto en el 
blanco como en la muestra y 
agitamos  
 Programamos el tiempo de 
reacción por 20 minutos 
 Colocamos el blanco en una 
celda 
 Ponemos la celda con el blanco 
en el equipo y enceramos  
 Colocamos la muestra problema 
en la celda  
















REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
La OSM incluye a los nitratos 
entre los componentes del agua 
nociva para la salud, si su 
concentración es superior a 45 
mg/L. Los nitratos pasan a 
nitritos en el estómago, luego a 
la sangre y forman 
metahemoglobina, con lo cual la 
absorción del oxígeno por la 







 2 pipetas de 
10ml 




 Dos sobres 
de solución de 
Nitriver 5 
 
 Programamos el equipo para 
nitratos que es 353 Enter y 
400nm 
 En dos Erlenmeyer 
colocamos 10m de blanco y 
10ml de muestra  
 Añadimos los sobres de la 
solución Nitriver 5 tanto en 
el blanco como en la muestra 
y agitamos  
 Programamos el tiempo de 
reacción por 1 minuto 
 Colocamos el blanco en una 
celda 
 Ponemos la celda con el 
blanco en el equipo y 
enceramos  
 Colocamos la muestra 
problema en la celda  














REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
El amoniaco es uno de los 
componentes transitorios en el 
agua, ya que es parte del ciclo del 
nitrógeno y se ve influido por la 
actividad biológica. Es un 
producto natural de la 
descomposición de los 
compuestos orgánicos 
nitrogenados. 
Las aguas superficiales no deben 
contener normalmente amoniaco. 
En general, la presencia de 
amoniaco libre o ion amoniaco se 
considera como una prueba 
química de contaminación 
reciente y peligrosa. Si el medio 
es aerobio, el nitrógeno amoniacal 







 2 pipetas de 
25ml 







 Alcohol  




 Programamos el equipo para 
Nitrógeno Amoniacal que es 
380 Enter y 425nm 
 En dos Erlenmeyer 
colocamos 10m de blanco y 
10ml de muestra  
 Añadimos al blanco y la 
muestra, 3 gotas de Mineral 
Estabilizador   
 A la solución que tenemos 
con el estabilizador le 
añadimos 2 gotas de alcohol y 
posteriormente 1ml de 
reactivo Nessler 
 Programamos el tiempo de 
reacción por 1 minuto 
 Ponemos la celda con el 
blanco en el equipo y 
enceramos  
 Colocamos la muestra 
problema en la celda  










Determinación de Sulfatos  
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
El sulfato (SO4) se encuentra en casi 
todas las aguas naturales. Lamayor 
parte de los compuestos sulfatos se 
originan a partir de la oxidación de 
las menas de sulfato, la presencia de 
esquistos, y la existencia de residuos 
industriales.  
 
El sulfato es unos de los principales 




 2 Erlenmeyer 
de 250ml 
 2 pipetas de 
10ml 





 Dos sobres de 
Sulfaver 4 
 
 Programamos el equipo para 
Sulfatos que es 680 Enter y 
450nm 
 En dos Erlenmeyer colocamos 
10m de blanco y 10ml de 
muestra  
 Añadimos los sobres de 
Sulfaver 4 tanto al blanco como 
a la muestra y agitamos 
 Programamos el tiempo de 
reacción por 5 minuto 
 Ponemos la celda con el blanco 
en el equipo y enceramos  
 Colocamos la muestra problema 
en la celda  













 Determinación de Calcio 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
El calcio es el quinto elemento de 
orden de abundancia en la corteza 
terrestre, su presencia en las aguas 
naturales se debe a su paso sobre 
depósitos de piedra, caliza, yeso. 
 
La cantidad de calcio puede variar 
desde 0 hasta varios cientos de 
mg/L, dependiendo de la fuente y 









 pipeta de 1ml 
 




 Cianuro de 
potasio  
 





 EDTA 0.02M 
 
 Colocamos 25ml de muestra  
 Adicionamos 1ml de KCN + 
1ml de Na(OH) + Indicador 
Murexida 




















Determinación de Alcalinidad Total 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
La alcalinidad del agua es la 
capacidad para neutralizar los ácidos 
y los constituye la suma de todas la 
bases titulables, el valor medido 
puede variar significativamente con 
el pH. 
Depende del contenido de 
carbonatos, bicarbonatos e 
hidróxido por lo que se puede tomar 
con una medida directa de la 




 Probeta de 
50ml  
 
 Pipeta de 
1ml 
 


















 Tomar 50ml de muestra  
 Agregar 4 gotas de anaranjado 
de metilo  
 Valorar con ácido sulfúrico 
0.02N 




Multiplicar los ml 
valorados por 20  
ESTÁNDAR METHODS 




Determinación de Dureza Total 
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
 
La dureza total mide la capacidad 
del agua para consumir jabón. Las 
aguas duras son usualmente 
corrosivas que las blandas. 
Contienen sales de calcio y 
magnesio y están disueltas 
generalmente en forma de 
carbonatos que por calentamiento 
pueden formar bicarbonatos que son 
la causa de incrustaciones en los 




 Probeta de 
100ml  
 
 Pipeta de 
1ml 
 










 Cianuro de 
potasio  
 
 Buffer pH10 
 
 Negro de 
Eriocromo T 
 
 Solución de 
EDTA 
 
 Tomar 50ml de muestra  
 Agregar 1ml de KCN + 2ml 
Buffer pH10 + pisca de negro de 
Ericromo T 
 Titular con EDTA 




Multiplicar los ml 
de la titulación  
por 80 
ESTÁNDAR METHODS 




Determinación de Cloro residual  
 
CONCEPTO MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO CALCULOS 
Cloro libre residual: es la cantidad 
de cloro en forma activa y 
permanece en el agua el cloro se 
añade para:  
a) Desinfección  
b) Prevenir la formación de 
limo y crecimiento de algas  
c) Control de sabor y olor  
d) Oxidación de hierro y 
magnesio  
e) Eliminación de sulfuro de 
hidrogeno  
f) Eliminación de color  
 
 
 Pipeta de 
10ml  





 Un sobre de 
DPD cloro libre  
 Agua 
destilada  
 Programar el equipo para Cl2 
que es 80 Enter. 
 Tomamos una celda y 
colocamos el blanco que es agua 
destilada y ponemos en el 
equipo respectivamente y 
enceramos  
 Votamos el agua del blanco y 
lavamos la celda con agua 
destilada  
 Colocamos 10ml de la muestra 
 Colocamos el reactivo DPD 
cloro libre  
 Colocamos la celda en el 
espectrofotómetro y dejamos 
pasar 3 min  
 Realizamos la lectura  
Lectura directa  
ESTÁNDAR METHODS 











ANEXO 3  

















Arena Fina 0,1 0,8 0,8 Laminar  Stokes 
Arena 
Gruesa 
0,15 2 15 Transición  Hagen  
Grava   >10000 
 











Arcilla Coloidal < 0,0001 
Arcilla Fina 0,0001 
Arena Fina 0,1 – 0,25 



























SIN ELLOS  












































































ANEXO 10   
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ANEXO 13 
